
SISMO-ET303 固定アタッチメント取付作業手順書

１、“固定アタッチメント” と感震器SISMO-ET303を用意します。
（オプション販売品）

※ 感震器SISMO-ET303が制御盤等にガタつかず固定
されていないと誤動作の原因となります。

固定アタッチメント

SISMO-ET303
3点ネジ×4本（付属品）



２、感震器SISMO-ET303をひっくり返してネジ4点を（+）ドライバー
で外します。

（+）ドライバー

ネジ ４点を取り外す



３、DINレール取付プレート（樹脂：黒）を外したところ。



４、感震器SISMMO-ET303に “固定アタッチメント” を乗せたところ。



５、“固定アタッチメント“を乗せて付属の3点ネジで4か所
（+）ドライバーで止めます。

※DINレール取付プレート（樹脂：黒）を止めていたネジは使用しないで
付属の3点ネジを使用してください。



６、３～４mmのタッピングネジ等で制御盤に取り付けてください。
（お客様の方でご用意ください。）

※ “感震器と取付台にガタツキが無いか確認してください。”

取付穴




